Ocena obszarowa jakoesci wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentow na
terenie miasta Sejny za rok 2024

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach, na podstawie § 23 rozporzgdzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U, z 2017 r. poz.2294) oraz w oparciu o sprawozdania z wynikéw badan wody pobranej w
ramach kontroli urzedowej i kontroli wewnetrznej, dokonat oceny obszarowej jakoéei wody w miedcie
Sejny.

1.
2,

Liczba ludnosci ( wg GUS na dzieh 31.12.2022 r.) - 4889 0s6b.
Wiascicielem i administratorem wodociggu jest Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w
Sejnach Sp. z 0.0. ul, 1 Maja 15, 16-500 Sejny.

3. Uzdatnianic wody odbywa sie poprzez eliminacje Zelaza i manganu oraz napowietrzanic i
filtracje,
4. Dezynfekcja przeprowadzana jest w przypadku przekroczenia w wodzie parametrow
mikrobiologicznych.
Nazwa | Produkcja | Liczba ludnosci | Miejscowosci Zakres badan Indywidualne Ujecia
wodociag wody w korzystajacej z objete wody zgodnie z
u m?*/dobe wody o zaopatrzeniem zalgcznikiem
kontrolowanej w wode do
jakosci rozporzadzenie
m MZ*
Sejny 518 4889 miasto Sejny | MA** - SP 707 w Sejnach
{485 (4881 wodociag, 8 MB### ul, Dr Edwarda Rittlera 2;
wodocigg, indywidualne
13 ujecie)
indywidual
ne ujgcie)

* zatgeznik nr 2 do rozporzadzania Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 t. w sprawie jakoscl wody
przeznaczonej do spozycia przez hudzi (Dz. U, z 2017r, poz. 2294)

MA®** (monitoring parametréw grupy A) Escherichia coli, bakterie grupy coli, og. liczba mikroorganizméw w
22°C, barwa, mgtnosé, smalk, zapach, stezenie jonéw wodoru (pH), przewodnoéé elektryczna,

MB*** (monitoring parametréw grupy B) — parametry mikrobiologiczne — E. coli, bakterie gr. Coli, ogdlna liczbo
mikroorganizmoéw w 22°C, enterokoki; parametry chemiczne, fizykochemiczne \i organoleptyczne: barwa,
megtnosé, pH, przewodnoéé elektryczna, jon amonu, azotyny, azotany, chlorki, twardodé, fluorki, utlenialnogé z
KMnO,, smak, zapach, zelazo, arsen, chrom, kadm, mangan, nikiel, otow, bor, cyjanki, miedz, s0d, selen,
siarczany, antymon, glin, magnez, rteé, Xtirchloroetanu i tetrachloroetanu, XWWA, benzopiren, pestycydy i
suma pestycyddw, 1,2 dichloroetan oraz benzen,

1. Jakeo$¢ wody

Mieszkancéw miasta Sejny, w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w 2024 roku,
zaopatrywal ww, wodocigg publiczny, Na terenie miasta Sejny zarejestrowano 1 indywidualne ujecie
dostarczajgce wodg przeznaczong do spozycia, nalezgce do Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej w Sejnach. W wodociggu miejskim przeprowadzono 4 kontrole urzedowe stanu sanitarno-
technicznego ujgé wody, pobierajac przy tym 3 monitoringi parametrow grupy A, | monitoring
parametrow grupy B. W zwigzku z trwajgca modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ( ocena higieniczna

z dnia 24 kwietnia 2024 r., znak: HK.900.11,2024) nie dokonano oceny stanu sanitarno- higienicznego,




Administrator w ratach kontroli wewnetrznej pobrat 6 prob wody przeznaczonej do spozycia, w tym 1
monitoring parametréw grupy B, 4 monitoringi parametréw grupy A oraz | monitoring po dzialaniach

naprawczych.,

Kontrole urzedowe przeprowadzono rowniez w indywidualnym ujgciv wody, pobierajac przy tym
1 monitoring paramettéw grupy B. Wiageiciel ujecia w ramach kontroli wewngtrznej pobrat 2
monitoringi parametréw grupy A, Wszystkie probki pobrane w indywidualnym ujgciu spetnialy

obowiazujace wymagania, Stan sanitarno- techniczny Stacji Uzdatniania Wody byt prawidlowy.

2. Postgpowanie administracyjne i dzialania naprawcze

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach, w omawianym roku sprawozdawczym,
prowadzit jedno postepowanie administracyjne w wodociagu Sejny. Sprawe wszezgto na podstawie
wynikéw badai probki wody pobranej w ramach kontroli wewnetrznej. Postgpowanie dotyczylo
przekroczenia fizykochemicznego, tj. manganu. Dzialania ﬁaprawcze ze strony administratora
doprowadzity do poprawy jakoéci wody, skutkujgc zakonczeniem postgpowania i wydaniem decyzji
umarzajgeej. W przypadku niewtasciwe] jakosci wody, po przeprowadzeniu dziatah naprawczych przez
wlagciciela indywidualnego ujgcia wody, kazdorazowo byla pobierana prébka wody w ramach kontroli
sprawdzajgcej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sejnach.

Administrator wodociggu Sejny oraz administrator indywidualnego urzadzenia wodociggowego w
pelni zrealizowali obowigzek prowadzenia kontroli wewngtrznej jakodci wody natozony ustawg z dnia
7 czerwea 2001r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $cickédw
(tj. Dz.U. z 2024 1. poz. 757).

W 2024 roku na podstawie sprawozdaf z badan wody, otrzymanych w ramach kontroli urzgdowej
i kontroli wewnetrznej administratora, wydano 9 biezgcych ocen jakosci wody dla wodociggu
zbiorowego zaopatrzenia oraz 3 biezgce oceny jakoéci wody dla indywidualnego ujgcia.

Na omawianym obszarze nic zgtaszano reakcji niepozadanych, zwigzanych z jakodcig wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. '

3. Szacowanie ryzyka zdrowotnego

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach, po przeanalizowaniu ocen jako$ci wody
za rok 2024, nie stwierdza zagrozef zdrowotnych dla mieszkaficéw miasta Sejny, w zwigzku z
zaopatrzeniem jej mieszkancow w wode przeznaczong do spozycia przez wodocigg Sejny oraz

indywidualne ujecic wody rejestrowane na terenie miasta.




